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В ТЗ в подразделе 3.2 Объём выполняемых работ, в таблице п. 1-3.1 указана трехуровневая архитектура, что подразумевает приборы учета с PLC модулем.
В локальных сметах № 02-01-01, № 02-01-02 и № 02-01-03 так же речь идёт о приборах учета PLC.



